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16 ELETROCALHA LISA EM CHAPA GALVANIZADA COM TAMPA, 100x100x3000mm OU INDICADO EM
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PLANTA, COM INSTALAGAO APARENTE OU NO ENTREFORRO.
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ACESSO - % O PERFILADO LISO EM CHAPA GALVANIZADA COM TAMPA 38x38x3000mm OU INDICADO EM PLANTA,
FUNCIONARIOS V Q COM INSTALAGAO APARENTE OU NO ENTREFORRO.

é ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO ©3/4" (220mm) OU INDICADO EM PLANTA, COM INSTALAGAO
APARENTE OU NO ENTREFORRO.
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TUBO PEAD TIPO KANALEX 100 mm, ENTERRADO NO SOLO.

BARRAMENTO BLINDADO TIPO BUSWAY EM ALUMINIO, CORRENTE NOMINAL INDICADA, COM INSTALAGAO

APARENTE.
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COFRE DE DERIVAGAO EM BUSWAY CONTENDO DISJUNTOR TERMOMAGNETICO.
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EXISTENTE PROJEGCAO TERREO

ELETRODUTO FLEXIVEL COM ALMA DE AGO E COBERTURA EM PVC FLEXIVEL, 82.1/2" OU INDICADO.
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' ' ' ' ' ' ' < PRANCHA — IE681 /@ c=a  INDICAGAO DE RASGO NA LAJE DO PISO OU DO TETO PARA PASSAGEM DE TUBULAGOES.
QE-AC C

&)

< PRANCHA — IE505 INDICAGAO DE SUBIDA E DESCIDA DE INFRAESTRUTURAS, RESPECTIVAMENTE.
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INDICAGAO DE QUADRO ELETRICO DE FORGA.
E2-SS1 @ (UTA-55.3) (HIG.2 )

INDICAGAO DE QUADRO ELETRICO DE FORGA DE PROTEGAO E COMBATE A INCENDIO.

INDICA(}AO DE QUADRO ELETRICO DE ILUMINAQAO E TOMADAS.
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INDICAGAO DE QUADRO ELETRICO DE FORGA DE SISTEMAS DE TRANSPORTE.
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INDICAGAO DE CABO ALIMENTADOR — VER SEGAO E ISOLACAO DO CABO NA LISTA DE CABOS (PRANCHA
IE212).
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INDICAGAO DE QUADRO ELETRICO DE INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS.
INDICAGAO DE QUADRO ELETRICO DE FORGA DE AR CONDICIONADO.
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APARENTE ABAIXO DA LAJE DO TETO

CAIXA DE PASSAGEM 80x80x30 cm PARA ALIMENTADOR DE MEDIA TENSAO DA SUBESTAGAO DO AR

NOTA 3 || CONDICIONADO (COBERTURA).
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FIXAR JUNTO AS CAIXAS DE PASSAGEM PLACA COM OS DIZERES "PERIGO DE MORTE — ALTA
TENSAO” E O SIMBOLO DA CAVEIRA.
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DEVERA SER RESPEITADA A SEGUINTE PADRONIZAGAO NAS CORES DOS CABOS 750V,/70°C:
FASE — VERMELHO

FASE (EMERGENCIA — GERADOR) — AMARELO

NOTA 6 | FASE (NO BREAK) — BRANCO

NEUTRO — AZUL CLARO

TERRA — VERDE OU VERDE/AMARELO
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AS EMENDAS QUE SE FIZEREM NECESSARIAS SO PODERAO SER FEITAS EM CAIXAS DE PASSAGEM
NOTA 8 [|[NO TETO, DEVENDO SER SOLDADAS E REVESTIDAS COM FITA DE BORRACHA E FITA ISOLANTE
ADESIVA, PARA GARANTIR O ISOLAMENTO EXIGIDO PELA NBR 5410.
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TODOS OS CIRCUITOS DEVEM SER IDENTIFICADOS JUNTO AS EXTREMIDADES DOS CABOS, ATRAVES

NOTA 10 DE ANILHAS PROPRIAS A ESTE FIM.

10963'&1%5'&3"5? Y - A CAIXA METALICA (DIMENSAQ: 2 CUBETAS) (DIMENSAO: 2 CUBETAS) DISPENSACAO EQUIPAM.
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A TAXA DE OCUPAGAO TOTAL DAS TUBULAGOES NAO DEVERA ULTRAPASSAR:
NOTA 11| 40% PARA ELETRODUTOS;
35% EM ELETROCALHAS, PERFILADOS E LEITOS;

DEPOSITO OS SUPORTES PARA FIXAGAO DE ELETROCALHAS E PERFILADOS DEVERAO SER INSTALADOS A CADA
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